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Цель работы
Изучение методики системного тестирования модулей УСО с помощью калибратора ПКА-50 и имитатора сигналов ИСНП-1.
Задание на лабораторную работу
1. Произвести калибровку каналов модуля АЦП.
2. Произвести тестирование каналов модуля ДЦП.
3. Произвести тестирование каналов модуля ЦАП.
4. Произвести тестирование каналов модуля ЦДП.
5. Произвести тестирование каналов модуля ЦИП.
6. Произвести тестирование каналов модуля ЦДК.
7. Оформить отчёт по выполненной работе.
1. По пункту 1 задания
Схема подключения калибратора при проверке каналов модулей АЦП представлена на рис. 1.


Рис. 1. Схема подключения калибратора при проверке каналов модуля АЦП
Тестирование модулей УСО выполнялось с помощью программы «Тестирование контроллеров», установленной на инженерной станции. После загрузки программы, на калибраторе была нажата кнопка «Пуск». После этого на экране инженерной станции была нажата кнопка АЦП для проверки основного (нерезервированного) модуля АЦП, а в поле № группы введён номер группы АЦП, и нажата кнопка Запуск. На экране появилась информация о тестируемом модуле АЦП (см. рис. 2). Так как в процессе тестирования значение одного из сигналов было закрашено жёлтым (нестабильность сигнала), то модуль считается неисправным. 

[image: 5]Рис. 2. Окно «Тесты УСО». Тестирование АЦП
2. По пункту 2 задания
Схема проверки каналов модулей ДЦП представлена на рис. 3.


Рис. 3. Схема проверки модуля ДЦП
Для проверки были выполнены следующие действия:
1) На экране инженерной станции нажата кнопка ДЦП.
2) Введён номер группы.
3) Нажата кнопка Запуск. На экране появилась таблица (рис. 4), в первой строчке которой указаны номера каналов, во второй – значения сигналов на входах каналов.
4) На имитаторе сигналов ИСНП-1 установлены переключатели ДЦП-50/1 (с 1 по 16) и ДЦП-50/2 (с 1 по 16) в положение «выкл.» («вниз»). Для чётной группы ДЦП используются переключатели ДЦП-50/2, для нечётной – ДЦП-50/1. Значения сигналов на экране – 0, 0, 0, …, 0.
5) Поочередное включение и выключение переключателей «1», «2», …, «16», значения сигналов на экране соответственно – 1, 0, 0, …, 0; 0, 1, 0, …, 0; …; 0, …, 0, 0, 1.
6) Поочередное включение переключателей «1», «2», …, «16». Значения сигналов на экране соответственно – 1, 0, 0, …, 0; 1, 1, 0, …, 0; …; 1, 1, 1, …, 1.
7) Поочередное выключение переключателей «1», «2», …, «16». Значения сигналов на экране соответственно – 0, 1, 1, …, 1; 0, 0, 1, …, 1; …; 0, 0, 0, …, 0.
Значения сигналов на экране соответствовали положениям переключателей, следовательно модуль можно считать исправным.
[image: 8]Рис. 4. Окно «Тесты УСО». Тестирование ДЦП
3. По пункту 3 задания
Проверка модуля ЦАП не проводилась по причине отсутствия последнего в составе контроллера.
4. По пункту 4 задания
Проверка модуля ЦДП не проводилась по той же причине.
5. По пункту 5 задания
Схема проверки модуля ЦИП представлена на рис. 5.
Для проверки модуля были выполнены следующие действия:
1) На экране инженерной станции (рис. 6) нажата кнопка «ЦИП».
2) Введён номер группы.
3) Нажата кнопка Запуск.
Тестовая программа во всех каналах задавала нули, затем единица задавалась в первом канале, затем – во втором и т.д. Когда все каналы заполнялись единицами, нуль задавался в первом канале ,затем во втором и т.д. Когда все каналы заполнялись нулями, цикл повторялся. Каждое состояние держалось примерно 1 с. Так как на пульте ИСНП-1 последовательно загорелись и затем последовательно погасли все светодиоды «ЦДП-50» «1», «2», …, «16», то модуль можно считать исправным.


Рис. 5. Схема проверки каналов модуля ЦИП
[image: 9]Рис. 6. Тестирование ЦИП
6. По пункту 6 задания
Проверка каналов модуля ЦДК не проводилась ввиду отсутствия последнего в составе контроллера.
Вывод
[bookmark: _GoBack]В данной лабораторной работе проводилось изучение методики системного тестирования модулей УСО с помощью калибратора ПКА-50 и имитатора сигналов ИСНП-1. В ходе проверки модуль АЦП оказался неисправным.
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